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LEGENDA:
Projektowane:

Zasilanie oraz powrét z istniejacych rozdzielaczy
=i =u=un=:.=:. = /Zasilanie oraz powrét instalacji MOPS
=:i=:!=:=:=:=:=:= Zasilanie oraz powrét instalacji budynkéw MOPS 2
IIIIIIIIII Zasilanie oraz powr6t z nagrzewnicy powietrza

P16 @ Lokalizacja oraz oznaczenie piondw instalacji C.O.
ety Lokalizacja istniejgcych grzejnikéw ptytowych

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

_ UL. MILUSINSKICH 4 / 5 _ 43-300 BIELSKO-BIALA _ POLSKA

_ www.archiconcept.pl _ e-mail: biuro@archiconcept.pl _ tel.+48501772124

INWESTOR

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BIELSKU-BIALEJ
UL. KAROLA MIARKI 11, 43-300 BIELSKO-BIALA

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY, POZIOMY, LOKALIZACJE RUROCIAGOW, GRZEJNIKOW | PIONOW
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE
W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

2. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM

3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA RUROCIAGOW C.O.
OBStUGUJACE BUDYNKI PRZYLEGLE A I B
PROWADZONE W KANALE TECHNOLOGICZNYM

m 4

TEMAT
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKTACH

MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W BIELSKU-BIALEJ PRZY
UL. KAROLA MIARKI 11 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. KAROLA MIARKI 11

43-300 BIELSKO - BIALA

DZIALKA NR 18/1, OBREB: 0081 - DOLNE PRZEDMIESCIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 246101_1 BIELSKO-BIALA

TYTUL RYSUNKU
STAN PROJEKTOWANY - RZUT BUDYNKU PRZYLEGLEGO A

DATA

10.12.2018

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

SP/7

PROJEKTOWAL PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLKI/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJINY 347-02277957
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LOKALIZACJA L ACZNIKA
NAPOWIETRZNEGO
tACZACEGO Z BUDYNKIEM
PRZYLEGLYM B




