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MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BIELSKU-BIALEJ
UL. KAROLA MIARKI 11, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKTACH

MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W BIELSKU-BIALEJ PRZY
UL. KAROLA MIARKI 11 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. KAROLA MIARKI 11
43-300 BIELSKO - BIALA

DZIALKA NR 18/1, OBREB: 0081 - DOLNE PRZEDMIESCIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 246101_1 BIELSKO-BIALA

TYTUL RYSUNKU
STAN PROJEKTOWANY - SPOSOB MONTAZU GRZEJNIKA

DATA SKALA NR RYSUNKU
10.12.2018 - SPI7
PROJEKTOWAL PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJINY 347-02277957




